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ZP.271.2.51.20 Nowy Targ, 13.11.2020

Zaproszenie do ztozenia oferty

Miejski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0. zaprasza do ztozenia oferty na wykonanie
zamowienia, ktorego wartos¢ nie przekracza réwnowartosci kwoty 30 000 Euro (Art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku z pézniejszymi zmianami)

I Zamawiajacy:
Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym Targu Spétka z 0.0.
ul. Dtuga 21
34-400 Nowy Targ

Il. Opis przedmiotu zaméwienia:
Dostawa, montaz i uruchomienie kompletnego systemu pomiarowego o nazwie TIDALFLUX_GMS,
oferowanego przez firme KROHNE Polska, dedykowanego do profesjonalnego, grawitacyjnego
opomiarowania przeptywu Sciekéw surowych na cele rozliczeniowe.

1. Zakres robét:

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia, montazu i uruchomienia
kompletnego zestawu pomiarowego TIDALFLUX_GMS (8 elementéw sktadowych) w wersji z czujnikiem
DN200. Czujnik przeptywomierza TIDALFLUX DN200 oraz odcinek prosty wraz wyczystkg, jak i innymi
elementami wyposazenia komory nalezy zabudowaé w przygotowanej przez Zamawiajgcego komorze
pomiarowej, zgodnie z rysunkiem.

Zestaw pomiarowy TIDALFLUX_GMS sktada sie z osmiu nieroztacznych elementéw sktadowych
wymienionych ponizej:

1. specjalizowanego przeptywomierza do opomiarowania przeptywéw éciekdw surowych w trybie
grawitacyjnym i ci$nieniowym (2 funkcje w jednym urzadzeniu), model TIDALFLUX 2300PF_GMS
firmy KROHNE, z czujnikiem o $rednicy DN200/PN10/IP67,

2. specjalizowanego odcinka prostego DN200 o dtugoéci 1xDN, wykonanego ze stali nierdzewnej,
zapewniajgcego wiasciwy kontakt mierzonego medium z czujnikiem oraz zapewniajgcego
dopasowanie do wewnetrznej srednicy czujnika,

3. specjalizowanej wyczystki DN200 wyposazonej w otwér inspekcyjny umozliwiajgcy dostep do
wyktadziny czujnika i elektrod w celu czyszczenia z osadéw. Wyczystka wyposazona dodatkowo w
specjalne podbicie zapewniajgce prawidtowy pomiar przy matych natezeniach przeptywu.
Srednica wewnetrzna wyczystki dopasowana do wewnetrznej $rednicy czujnika,

4. sondy hydrostatycznej, model SG-25S, zakres pomiarowy 2 m H,0, dtugoé¢ kabla sygnatowego
10m,

5. specjalizowanej, zewngtrznej szafki pomiarowo-telemetryczne; (wymiary 1000x800x400)
wykonanej z aluminium malowanego proszkowo, stopien ochrony IP66. Szafka zamykana na dwa
zamki i wyposazona w zasilacz UPS, zaprogramowany modut telemetryczny MT-151_HMI
z modemem 3G/LTE, portem RS-485 i ETHERNET oraz przedptacong kartg telemetryczna na okres
36 m-c. Szafka dostarczana w komplecie z podstawa do osadzenia w gruncie,

6. pompy odwodnieniowej, zatapialnej, model MF firmy Sulzer, wyposazonej w wirnik o swobodnym
przelocie typu Vortex. Pompa jednofazowa o mocy 0,8 kW, predkoéé obrotowa 2900 r/min,
z kablem o dtugos$ci 10m. Pompa zakorczona gwintem 1%/, z dodatkowym adapterem na 1'/,”.
Zadaniem pompki jest wypompowanie wéd przypadkowych lub infiltracyjnych. Zamontowana
sonda hydrostatyczna kontroluje poziom wypetnienia komory z zainstalowanym czujnikiem
DN200. Na podstawie wartosci poziomu wody w komorze, przekazanego z sondy hydrostatycznej,
nastgpuje porownanie biezgcej wartosci poziomu z, zapisanymi w pamigci modutu MT-151_HMI,
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wartosciami ZAt. | WYt. Zatem sterowanie pracg pompy odwodnieniowej jest realizowane
z poziomu modutu MT-151_HMI na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej, model SG-25S.
Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ wysterowania pompki odwodnieniowej ,na zgdanie”, z poziomu
chmurowego systemu zdalnego nadzoru. Prace pompki odwodnieniowej, wraz z kontrolg wartosci
pradu pobieranego przez pompke, nalezy zwizualizowaé w chmurowym systemie zdalnego
nadzoru,

7. chmurowego systemu wizualizacji przebiegu procesu pomiarowego umozliwiajgcego zdalny
nadzdr nad pracg urzadzenia, w trybie on-line, poprzez przegladarke stron internetowych. System
posiada wbudowany modut tworzacy raporty (godzinowe, dobowe, tygodniowe miesigczne
kwartalne i roczne), sygnalizacja alarméw (brak zasilania, zwiekszone chwilowe przeptywy,
zabrudzenie czujnika). Wizualizacja danych w formie tabelek i wykreséw liniowych oraz
stupkowych wraz z mozliwoscia eksportowania danych archiwalnych do formatu xls, jak i csv.

8. awaryjne zasilanie z zasilacza UPS z sygnatem wyjsciowym typu czysty sinus. Zasilacz UPS
zamontowany w szafce pomiarowo-telemetrycznej. Zadaniem zasilacza jest podtrzymanie pracy
uktadu pomiarowego przez okres 12 h, w przypadku zaniku zasilania sieciowego, wraz
z wizualizacjg zadziatania i pracy uktadu pomiarowego z UPS w systemie chmurowym do zdalnego

nadzoru

W ofercie nalezy przewidzie¢ wszystkie elementy montazowe zestawu pomiarowego na prostym

odcinku rurociggu PCV DN 200 (poz. 3,7,11 z rysunku wyposazenia komory).
Szafke pomiarowo-telemetryczng (SP-T), stanowiacg nierozigczny element skfadowy systemu
pomiarowego, nalezy osadzi¢ na podstawie, ktérg nalezy wczesniej posadowic w gruncie.

Podczas wykonywania prac montazowych wykonawca musi zapewni¢ ciggly odbiér Sciekow
z opomiarowywanego odcinka sieci. Po zakonczeniu prac montazowych elementéw wyposaZzenia komory
pomiarowej nalezy wykona¢ potaczenia elektryczne pomigdzy czujnikiem przeptywomierza, zgodnie
zdokumentacjg techniczng do przeptywomierza TIDALFLUX 2300PF_GMS, a przetwornikiem
umieszczonym w szafce pomiarowo-telemetrycznej, a nastgpnie dokona¢ uruchomienia zestawu

pomiarowego.
W celu zapewnienia deklarowanej przez producenta systemu TIDALFLUX_GMS doktadnosci pomiaru

Zamawiajacy nie dopuszcza czesciowej dostawy elementow sktadowych, jak i ich zamiany na inne

podzespoty.
Zafgcznikiem do niniejszej specyfikacji jest rysunek komory pomiarowej, zawierajgcy wszystkie wymagane
elementy wyposazenia.

Na podstawie wykonanych analiz oraz obliczert Zamawiajacy oswiadcza, iz Srednica czujnika DN200 jest
wystarczajgca, aby w sposéb optymalny i z zapewnieniem mozliwie najwyzszej do uzyskania doktadnosci
zrealizowa¢ proces opomiarowania zrzutu Sciekéw surowych.

Okres rekojmi—5 lat
Okres gwarancji na dostarczone urzgdzenie - min. 2 lata

V. Inne istotne uwagi:
Zamawiajacy jest obecnie na etapie wykonywania komory pomiarowej, planowane zakoriczenie budowy

komory: luty 2021. W zwigzku z powyiszym montaz zestawu pomiarowego TIDALFLUX_GMS nie jest
mozliwy przed zakoriczeniem robét zwigzanych z budowa komory pomiarowe;.

V. Osoby upowaznione do kontaktu z Wykonawca:
e Piotr Styrczula, tel. 695 282 123, e-mail: piotr_styrczula@mzwik.nowytarg.pl
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VI. Sposéb przygotowania i przestania ofert :
Oferta powinna zostac sporzadzona na formularzu ofertowym — stanowigcym zatacznik nr 1 do niniejszego

zaproszenia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty, wraz z ewentualng
wizjg w terenie.

Oferte mozna ztozy¢ w siedzibie Miejskiego Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.
osobiscie, za posrednictwem operatora pocztowego lub za posrednictwem postarica w nieprzekraczalnym
terminie do: 20.11.2020 roku, pigtek, godz. 10:00

na adres:
Miejski Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z 0.0.
ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ
Oferte nalezy dostarczy¢ w zamknietej kopercie wraz z dopiskiem:

Oferta - dostawa montaz i uruchomienie systemu pomiarowego TIDALFLUX_GMS
Nie otwierac przed 20.11.2020 roku, piagtek, godz. 10:15

Ofertg¢ mozna rowniez przesta¢ droga elektroniczng na adres: zamowienia@mzwik.nowytarg.pl lub za
posrednictwem platformy zakupowej OPEN NEXUS w terminie do 20.11.2020 roku, pigtek, godz. 10:00

Do oferty Wykonawca zobowigzany jest dofgczy¢ aktualny odpis z wiaéciwego rejestru lub aktualne
zadwiadczenie o wpisie do ewidencji dziatalno$ci gospodarczej.

VII. Pozadany termin realizacji zaméwienia: nie diuzej niz 3 miesigce od zakoriczenia budowy komory
pomiarowe;j.
VIIl. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty:

e Cena ofertowa brutto — 100 %

1) W zakresie kryterium ,cena ofertowa brutto” oferta moze uzyska¢ maksymalnie 100 punktéw.
Ocena punktowa bedzie dokonana w nastepujacy sposéb:
llos¢ punktéw przyznanych ofercie =
(najnizsza cena ofertowa / cena ofertowa badanej oferty) x 100

Obliczenia dokonywane bedg do dwdch miejsc po przecinku.
Za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktéra uzyska najwigkszg ilos¢ punktéw w kryterium oceny

ofert.

IX. Forma wynagrodzenia i pfatnos¢:
Wynagrodzenie ptatne na podstawie faktury, ktdrej podstawg wystawienia bedzie podpisanie przez
obydwie strony bez zastrzeieri protokotu koricowego odbioru dokumentacji.

Zamawiajacy wyklucza mozliwos¢ wysuwania przez wykonawce roszczen pod jego adresem ze wzgledu na

btedne skalkulowanie ceny.
W interesie wykonawcy pozostaje zdobycie wszelkich niezbednych informacji koniecznych do

przygotowania i ztozenia oferty.

X. Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiazany bedzie do podpisania
umowy na wykonanie przedmiotu zamdwienia.
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XI. Klauzule informacyjna z art. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO”, informujemy, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji w Nowym
Targu Sp. z 0.0. z siedzibg 34 -400 Nowy Targ, ul. Dtuga 21, posiadajgca numer identyfikacji podatkowej
NIP; 735 286 95 68.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych moga Panistwo kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: iod@mzwik.nowytarg.pl lub pisemnie na adres: Miejski Zakfad Wodociggéw
i Kanalizacji w Nowym Targu, ul. Dtuga 21, 34-400 Nowy Targ , dopisek: ochrona danych osobowych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
z przeprowadzeniem postepowania o udzielenie zamdwienia na wybor Wykonawcy dostawy zestawu
dozujgcego podchloryn sodu i dostawy ukfadu do automatycznego ciggtego pomiaru stezenia chloru
w wodzie oraz uruchomienie uktadu po montazu oraz instruktaz dla obstugi .

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamdwieri publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”. Dostep do danych na
podstawie stosownych uméw moga posiadac takze dostawcy infrastruktury oraz ustug IT, firmy doradcze,
zewnetrzni audytorzy przetwarzajgcy dane na zlecenie MZWiK.

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakoniczenia postepowania o udzielenie zamodwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy,

6. Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczgcych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
o udzielenie zamdwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp,

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO,

8. Posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa gdy uzna Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9. Nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. RODO.

XIl.  Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwotania lub zamknigcia postgpowania dotyczgcego wyboru
wykonawcy bez podania przyczyn. Wykonawcom, nie przystuguje zadne roszczenie wzgledem
zamawiajgcego w tym w szczeg6lnoscei z tytutu wyboru innej oferty, odwotania lub zamkniecia catego

postepowania bez wskazania wykonawcy.
p
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